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Kurzanleitung 
        THERMO KING SL-400     . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temperatur Einstellung 

Start/Stop - Dauerbetrieb  

Alarmcodes  

Start- / Stop 

Manuelles Abtauen Ein- / Ausschalten 

Menütasten 

1x 

Innenraumtemperatur

Eingestellte Temperatur

1x 

Bestätigen 

1x 

Innenraumtemperatur

Eingestellte Temperatur

Neuer Sollwert

Start / Stop 

Dauerbetrieb 

1x 

1x 

Betriebsart geändert!
 

Ein Moment abwarten 
Ergebnis prüfen!  

Prüfalarm 

Abschaltalarm 

1x 

1x 

1x 

Mit                   den Alarm
 

beseitigen.         Vorgang  
 

solange wiederholen bis 

Taste „1x“ drücken

Taste „1x“ drücken

Taste „1x“ drücken

Taste „1x“ drücken


